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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

1) Tipologia di apparecchiatura cui sì riferisce la dichiarazione 
 

COSTRUTTORE:   Fronius International GmbH  

Guenter Fronius‐Strasse 1  

4600 Thalheim bei Wels Austria 
 

TIPO APPARECCHIATURA:   Dispositivo di conversione statica 

        Dispositivo di interfaccia 

        Protezione di interfaccia 

Modello  Versione FW 
Numero di 

fasi 

Potenza 
Nominale 

[W] 

Potenza 
Apparente [VA] 

Nota 

FRONIUS IG PLUS 25V‐1  6.00.40  Monofase  2340  2600  (*) 

FRONIUS IG PLUS 30V‐1  6.00.40  Monofase  2700  3000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 35V‐1  6.00.40  Monofase  3150  3500  (*) 

FRONIUS IG PLUS 50V‐1  6.00.40  Monofase  3600  4000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 55V‐1  6.00.40  Monofase  4500  5000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 55V‐2  6.00.40  Bifase  4500  5000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 55V‐3  6.00.40  Trifase  4500  5000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 60V‐1  6.00.40  Monofase  5400  6000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 60V‐2  6.00.40  Bifase  5400  6000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 60V‐3  6.00.40  Trifase  5400  6000  (*) 

FRONIUS IG PLUS 70V‐1  6.00.40  Monofase  5850  6500  (*) 
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(*) NOTA Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale 

2)  Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova: 

Fascicoli di prova n° 123792LP e 123793LP emessi dal laboratorio CREI Ven Scarl Centro Ricerca 

Elettronica Industriale Veneto accreditamento ACCREDIA N. 0259 e EMC01-16519-100246 emessi da 

Eurotest Laboratori Srl accreditamento ACCREDIA N. 0192 e 28105514_001 emesso da TUV 

Rheinland (organismo di certificazione del prodotto). 

 

3)  Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21: ed.2012-06 e V1: 2012-12 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Heinz HACKL, codice fiscale 030/9743 residente in 

Am Riedfeld 8 nel Comune Ried im Traunkreis in qualità di Manager R&D della società Fronius 

International GmbH con sede in Guenter Fronius Strasse 1 Thaleim bei Wels  Austria, codice fiscale 

0749153. 

FRONIUS IG PLUS 70V-2 6.00.40 Bifase 5850 6500 (*) 

FRONIUS IG PLUS 80V-3 6.00.40 Trifase 6300 7000 (*) 

FRONIUS IG PLUS 100V-1 6.00.40 Monofase 7200 8000 (*) 

FRONIUS IG PLUS 100V-2 6.00.40 Bifase 7200 8000 (*) 

FRONIUS IG PLUS 100V-3 6.00.40 Trifase 7200 8000 (*) 

FRONIUS IG PLUS 120V-3 6.00.40 Trifase 9000 10000 (*) 

FRONIUS IG PLUS 150V-3 6.00.40 Trifase 10800 12000 (*) 

FRONIUS CL 36.0 6.00.40 Trifase 32400 36000 (*) 

FRONIUS CL 48.0 6.00.40 Trifase 43200 48000 (*) 

FRONIUS CL 60.0 6.00.40 Trifase 54000 60000 (*) 






